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Framkvæmd mælinga

Þykktarmælingu framkvæmdi Gísli A. Guðmundsson hjá NDT ehf á Akureyri.
Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. veitti Gunnar Jónsson hjá ODR
og Þórarinn Oddson hjá ODR.
Framkvæmd þykktarmælinga á geyminum fór fram þann 20. apríl 2013. Geymirinn er
liggjandi stálgeymir og var hann mældur frá miðjum belg niður að neðsta hluta ásamt
botnum.
Allar aðrar niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi teikningum af geyminum.

Þykktarmælingar

Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geyminum er hér
vísað á meðfylgjandi teikningar (1 stk.). Allar plötur voru mældar á svipaðan hátt.
Botn og hliðar eru málaðar og eru í góðu ástandi. Ekki var hægt að komast algjörlega
að neðsta hlutanum sökum þess hve lágt geymirinn situr.
Sjá meðf. niðurstöður mælingar.
Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.

Virðingarfyllst.

______________________
Gísli Arnar Guðmundsson

Meðf.:
1 bls.  Teikningar frá NDT ehf.
1 bls.  Staðfesting þykktarmælinga.
1 bls.  Myndir frá NDT ehf  af geymi
1 bls.  Statement of Calibration.
1 bls.  Skírteini mælingarmanns

Akureyri, 22 apríl 2013



STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGA

SKÝRSLA NR.: 1465
DAGS. SKÝRSLU: 22. Apríl  2013
EIGANDI GEYMIS: OLÍUDREIFING EHF
REKSTRARAÐILI: OLÍUDREIFING EHF
DAGS. FRAMKV.: 20 Apríl 2013
STAÐUR (HVAR MÆLT): Neskaupstaður
HVAÐ MÆLT: Geymir fyrir litaða gasolíu. Liggjandi geymir

MÆLIBÚNAÐUR: Krautkrämer DM 4 þykktarmælir, 5 MHz
Serial nr. 0155KV, skoðað og vottað þann 02.18.2013
af Det Norske Veritas
Stilliklossar (Calibration blocks): 3mm, 6mm 9mm
12mm og 18mm.
Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Statement of
Calibration).

FRAMKV. MÆLINGA: Gísli Arnar Guðmundsson

SKÍRTEINI (CERTIFICATE): Ultrasonic Inspection – Level I
TAL12735/UT1/E/10
19/02/2010 – 19/02/2013

Ultrasonic Inspection – Level II
PCN GEN ISS 6 2010/ n.r. 52140
03/04/2012 - 03/04/2017

Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar á ofangreindum
geymi, í eigu og rekstri Olíudreifingar ehf, að ósk rekstraraðila.
Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi 1 blaðsíða (teikningar) og eru
öll mál í mm. Alls eru þar skráðar 48 niðurstöður.
Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreyndir og prófaðir með
mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum.

Skoðað/dags./af: 22/04/2013 Samþykkt/dags./af:
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Myndir frá T0201







SIGLINGASTOFNU N 

Starfsleyti 
til pykktarmrelinga a skipum 

Starfsleyfi() er veitt samkvremt heimild i logum urn Siglingastofnun islands, nr. 6/1996, 
logum nr. 47/2003 urn eftirlit me() skipum og rg. nr. 94/2004 urn starfshretti faggiltra 
sko6unarstofa skipa og buna6ar. 

"Jafh. He1mih Sveitarfelag. Kt.: 

NDTehf. Aoalstrreti 67 600 Akureyri 450111-0310 

- Guomundur Petursson Sokkatim 3, 600 Akureyri 040253-4679 

- Gisli Amar Guomundsson A oal strretJ 6, 600 Akureyn 251172-4639 

Meo starfsleyti pessu er ofanrituourn veitt heirnild til ao annast pykktanmelmgar a skipurn og baturn, ~· 
skYrslugero og innfrerslu i skipaskra vegna peirra. 

Urn framkvrernd pykktarmrelingar, sk:Yrslugeroar og 1nnfrerslu i sktpaskra skal hafa sarnrao vio 
starfsrnenn Siglingastofuunar islands. Fyl&Ja skal akvreourn 1 lOgurn, reglugerourn og 
verklagsreglurn urn pykktarmrelmgar, sja nr. 25.04.02.07.02 I>ykktarmreling a skipurn sern srniouo 
eru ur rnalrnl 

Gildi starfsleyfis er rn.a. bundio pvi skilyroi ao akvreoi 8. gr. rg. nr. 94/2004 urn starfshretti faggiltra 1 

skoounarstofa seu retia uppfyllt i 

Starfsleyfio gildn· ttl · 28. februar 2013 

Fella rna starfsleyfio ur gildi ef ekk1 er fano i emu og ollu efhr settum reglum. 

F.h. Siglingastofnunar islands 

K6pavogur 8. juni 2011 
Staom· Dagsetning 


